Mätning av batterikapacitet

I samband med detta vill jag berätta hur man, med hjälp av en

digital voltmeter, kan avgöra hur fulladdat ett batteri är. Denna

typ av voltmeter ger ju möjlighet till mer exakt avläsning av

spänningen än en analog och då kan man utnyttja det faktum att

spänningen i ett batteri är linjärt proportionell mot batteriets

laddningstillstånd.

Ett helt fulladdat batteri ger c:a 12,72 V (obelastat) och

ett helt tomt batteri c:a 11,76 V.

12,00 volt indikerar därför att c:a 25 procent av

batterikapaciteten (uttryckt i Ah (amperetimmar)) finns tillgänglig,

12,24 volt 50 procent, 12,48 volt 75 procent.

Dessa värden gäller för ett batteri i vila, en timme eller mer

efter avbruten i- eller urladdning. Värdena påverkas något lite av

temperaturen och stämmer mest exakt vid + 25 grader.

Observera dock att spänningen inte säger något om hur "friskt" ett

batteri är, bara hur stor del av kapaciteten som finns

tillgänglig. Batterier åldras (sulfaterar) och har efter fem år

bara kvar kanske 50 % av sin ursprungliga kapacitet. Om det nya

batteriet var på 80 Ah, men nu åldrats så att det bara har halva

sin kapacitet kvar (40 Ah) och man läser av 12,48 volts

vilospänning (75 %) har man alltså bara c:a 30 Ah tillgängliga.

Vanliga blybatterier är mest känsliga för djupa urladdningar men

även för starka laddningsströmmar efter djupa urladdningar.

(Denna artikel är hittad på webben…)

